
Voorbeeld van een montageschema
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Warmtepompunit

Filter

Skimmer Invoer

Bodemafvoer

Poolstage units beschikken over 2 externe 
aansluitingen:
y �De warmtepomp volgt de filterpomp ti-

mer en start automatisch als deze aan-
slaat. Gebruik het ingangscontact ON/
OFF van de Poolstage.
y �De filterpomp volgt de warmtepomp ti-

mer en start automatisch als deze aan- 
slaat. Dit werkt bovendien ook op af-
stand via de gratis app. Gebruik het uit-
gaande pompcontact van de Poolstage.

Voorzie steeds een by-pass leiding. Hiermee kan je, na de montage, heel eenvoudig 
het debiet regelen. Bovendien kan de warmtepomp dan, indien nodig, verwijderd 
worden, zonder de werking van de filterpomp te stoppen. Steeds aansluiten met Ø 
50mm .

Regel de Poolstage af in vollast op een temperatuurverschil van 2°C tussen uitgaan-
de en ingaande temperatuur. Hierdoor zal de Poolstage het e iciënste draaien.
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